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Vasca di prima pioggia formata da moduli in PEAD rigofill. Volume accumulo 180 mc

Scolmatore acque
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di seconda pioggia. Volume
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Sezione longitudinale laghetto 2-2, vasca prima pioggia. Scala 1:100

Sezione longitudinale laghetto 1-1, vasca prima pioggia e sistemi di pompaggio. Scala 1:100
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